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6
Bedrijfshulpverlening
6.1
Inleiding
Relevante documenten en informatie:

· Ingevulde BHV vragenlijst uit de VO_scan
In deze RI&E map wordt gewerkt met onderstaande risicoklasse en prioriteiten. In aanvullende of verdiepende onderzoeken kan een andere classificering zijn gebruikt

Risicoklasse

De grootte van een risico wordt bepaald door:het mogelijke nadelige effect van een bepaalde arbeidssituatie, de kans op het optreden van dat effect: de kans is afhankelijk van de waarschijnlijkheid van het ontstaan van de ongewenste situatie en de blootstelling aan de ongewenste situatie.

	Risicoklasse
	Betekenis

	1
	hoog risico; directe verbeteringen vereist

	2
	Belangrijk risico; maatregelen vereist

	3
	Mogelijk risico; aandacht vereist

	(
	Situatie is beheerst/voldoet


Prioriteit

De prioriteit voor het bewerkstelligen van verbeteringen wordt bepaald door criteria als wettelijke verplichting, zwaarte van het knelpunt, (snelle) haalbaarheid, kosten/baten verhouding en logische volgorde. Er worden drie prioriteitsklassen gehanteerd:

	Prioriteit
	Betekenis

	H
	Hoog
	op korte termijn realiseren

	M
	Middel
	op middellange termijn realiseren, 

dat wil zeggen bijvoorbeeld opnemen in eerstvolgende jaarplan

	L
	Laag
	op langere termijn realiseren


6.2
RI&E Bedrijfshulpverlening

	Risico-rubriek
	Bevinding / Knelpunt 
	Risico

klasse
	Advies
	Prioriteit


	

	6.2.1
	Organisatie
	De school voldeed ten tijden van het bezoek i.h.k.v. de RI&E aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de Gebruiksvergunning.

De school beschikt over voldoende gekwalificeerde bedrijfshulpverleners
	-
	-
	-

	6.2.2
	BHV-plannen
	Het aanwezige BHV/noodplan bevat niet alle mogelijke scenario’s:

· buitenschoolse activiteiten en open dagen.

· risicovolle ruimtes en risicogroepen zijn niet in kaart gebracht

Bezoekers worden niet geregistreerd, dit hoeft geen probleem te zijn zolang deze personen altijd onder begeleiding van iemand van Wolfert Dalton in het pand aanwezig is.
	3
	Bepaal samen met het BHV team of alle mogelijke scenario’s t.a.v. calamiteiten zijn opgenomen en uitgewerkt in het BHV -plan
	M

	6.2.3
	Oefeningen
	De effectiviteit van de bedrijfshulp-verleningsorganisatie en het schoolnoodplan worden niet regelmatig geoefend en geëvalueerd. 

Personeel en leerlingen weten onvoldoende adequaat te handelen bij calamiteiten en noodsituaties in de naaste omgeving (bijv. bij een bommelding of een gijzeling) van de school.
	1
	Plan periodiek BHV oefeningen en evalueer deze. Gezien de staat van het gebouw en de aanwezige orde en netheid verdient het aanbeveling dit op korte termijn te plannen
	H

	6.2.4
	BHV- Middelen
	Er zijn voldoende en goedgevulde verbandtrommel op voor iedereen bekende plaatsen.

De blusmiddelen zijn direct bereikbaar en de plek is aangeduid met een pictogram
	-
	-
	-

	
	
	De noodverlichting brand niet overal, op het podium is een UIT bord geplaats op een locatie waar geen uitgang is en er is een nooduitgang zonder juiste aanduiding. (zie foto op volgende pagina)
	2
	Loop alle vluchtwegen, nooddeuren en aanduidingen na en verhelp de aangegeven tekortkomingen
	H
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Noodverlichting die niet brand 
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	Een UIT bordje op een lokcatie waar geen nooduitgang is
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	Een nooduitgang zonder juiste aanduding


	Risico-rubriek
	Bevinding / Knelpunt 
	Risico

klasse
	Advies
	Prioriteit


	

	6.2.5
	Keuring en onderhoud
	De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd

Periodiek worden door een deskundige, de blusmiddelen gecontroleerd.

Alle installaties wordt regelmatig (maandelijks) gecontroleerd.
	-
	-
	-

	6.2.6
	Overige


	De plattegronden hangen op locaties die niet in het zicht zijn. Hiernaast bevat de tekening een alarmnummer (206) wat niet meer in gebruik is.
	2
	Zorg voor up to date plattegronden en informatie aangaande de BHV.
	H

	
	
	Er zijn diverse kapotte plafondplaten aanwezig, of helemaal niet aanwezig. Het verlaagde plafond heeft ook een functie t.a.v. brandverspreiding en kan nu niet goed functioneren
	2
	Plaats de plafondplaten op plekken waar deze ontbreken
	M
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