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6
Schoolgebouw
6.1
Inleiding

Relevante documenten en informatie:

· Enkele foto’s van de rondgang, opgenomen op de volgende pagina’s
In deze RI&E map wordt gewerkt met onderstaande risicoklasse en prioriteiten. In aanvullende of verdiepende onderzoeken kan een andere classificering zijn gebruikt

Risicoklasse

De grootte van een risico wordt bepaald door:het mogelijke nadelige effect van een bepaalde arbeidssituatie, de kans op het optreden van dat effect: de kans is afhankelijk van de waarschijnlijkheid van het ontstaan van de ongewenste situatie en de blootstelling aan de ongewenste situatie.

	Risicoklasse
	Betekenis

	1
	hoog risico; directe verbeteringen vereist

	2
	Belangrijk risico; maatregelen vereist

	3
	Mogelijk risico; aandacht vereist

	(
	Situatie is beheerst/voldoet


Prioriteit

De prioriteit voor het bewerkstelligen van verbeteringen wordt bepaald door criteria als wettelijke verplichting, zwaarte van het knelpunt, (snelle) haalbaarheid, kosten/baten verhouding en logische volgorde. Er worden drie prioriteitsklassen gehanteerd:

	Prioriteit
	Betekenis

	H
	Hoog
	op korte termijn realiseren

	M
	Middel
	op middellange termijn realiseren, 

dat wil zeggen bijvoorbeeld opnemen in eerstvolgende jaarplan

	L
	Laag
	op langere termijn realiseren


7.2
RI&E Schoolbreed

	Risico-rubriek
	Bevinding / Knelpunt
	RK

	Advies
	P

	

	7.2.1
	Gebruiks-vergunning
	Er is een gebruiksvergunning aanwezig er wordt echter niet volledig voldaan aan de vergunning
	-
	Zie 6.2.1
	

	7.2.2
	Toegang/school-plein
	De toegang van de school is goed bereikbaar. Het schoolplein is voldoende ruim en netjes
Er is beperkt verkeer in de nabijheid van de school, aangezien deze wat afgelegen ligt.

Fietsen zijn netjes geplaatst en vormen geen belemmeringen
	(
	-
	-

	7.2.3
	Gangen en trappen
	De gangen in het gebouw zijn ruim van opzet en vrij van obstakels.

Ze zijn voldoende verlicht en vertonen gaan beschadigingen.
	(
	-
	-

	7.2.4
	Liften
	nvt
	(
	-
	-

	7.2.5
	Sanitaire voorzieningen
	Er zijn voldoende nette en schone toiletten voor alle doelgroepen aanwezig.
	(
	
	



	Risico-rubriek
	Bevinding / Knelpunt
	RK
	Advies
	P
	

	7.2.6
	Lunch- en andere voorzieningen


	Er is een ruime aula/kantine aanwezig met voldoende tafels en stoelen om te kunnen lunchen. De lunch wordt klaar gemaakt door een externe partij i.s.m. de leerlingen.
	-
	-
	-

	7.2.7
	Onderhoud, orde en netheid
	De huisvesting is eigenlijk een tijdelijk. DE school si een tijdelijk gebouw, wachten dop nieuwbouw. Dit heeft vele jaren geduurd. De verwachting is dat met 2 jaar er een nieuwe locatie is voor het Wolfert Pro.

Ondanks deze tijdelijke huisvesting is de orde en netheid goed te noemen. 

· Er mag nog wel wat aandacht zijn voor het reinigen van ventilatie roosters

· Het gebouw verzakt, waardoor de kans op lekkages, beschadigingen aan het gebouw kunnen plaats vinden

· Het riool in de keuken stinkt regelmatig.
	2
	Neem het schoonmaken van ventilatieroosters, net zoals veel van het andere onderhoud op on een planning, dit voorkomt vervuiling en hiermee en beperkt werkend ventilatiesysteem
	M

	
	
	
	
	Stel preventieve rondgangen in voor het tijdig signaleren van tekortkomingen aan het gebouw
	L

	
	
	
	
	Laat onderzoeken of de tekortkoming aan het riool (keuken) verholpen kan worden
	M
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	Risico-rubriek
	Bevinding / Knelpunt
	RK
	Advies
	P
	

	7.2.8
	Hulpverlenings-middelen
	Alle middelen (blusmiddelen,  EHBO noodverlichting) zijn aanwezig.

Blusmiddelen zijn aangeduid  met een pictogrammen.

De noodverlichting en vluchtwegbewijzering is aanwezig
	(
	-
	-

	7.2.9
	Kantoor- en werkruimtes algemeen
	Er zijn in het pand diverse flexplekken/

kantoorruimten beschikbaar voor de leraren. 

Hier mag nog wat extra aandacht zijn voor het wegwerken van de snoeren van de apparatuur
	2
	Werk snoeren onder/rondom bureaus weg
	M

	7.2.10
	Leslokalen
	De leslokalen zijn ruim genoeg van opzet t.a.v. het aantal leerlingen. Maximale bezetting is 26 (i.v.m. LWOO) leerlingen
	(
	-
	-

	7.2.11
	Praktijkpleinen
	nvt
	-
	-
	-

	7.2.12
	Kantine / Keuken
	Er is in de kantine/aula een keuken aanwezig. Deze valt niet onder het beheer van het Naamschool.
	(
	
	

	7.2.13
	Elektriciteit en gas


	Er is geen gas aanwezig in het gebouw. De elektrische installatie zou onderhouden zijn conform de NEN 3140. Op de installatie is dit echter niet zichtbaar aangebracht d.m.v keuringsstickers.
	3
	Check of de elektrische installatie periodiek wordt gekeurd conform de NEN 3140. Laat dit ook op de installatie vastleggen, zodat een  gebruiker ook kan zien dat hij met een veilig middel werkt.
	M

	
	
	Hiernaast is er verschillende apparatuur in het gebouw aanwezig die, in een onderhouds-programma zitten en periodiek worden gekeurd.
	
	Zorg dat de apparatuur die gebruikt wordt in de lokalen , keuken, theater etc. periodiek gekeurd wordt conform de NEN 3140
	M

	
	
	Het is onduidelijk of alle aanwezige apparatuur(o.a. in de keuken),  periodiek wordt gekeurd conform de NEN 3140
	
	
	

	7.2.16
	Gevaarlijke stoffen
	Er is geen asbestinventarisatie aanwezig. Het pand is van 1994 en zou i.v.m. deze datum geen asbest kunnen bevatten
	-
	-
	-

	7.1.17
	Geluid
	Geen bijzonderheden
	-
	-
	-

	7.2.16
	Daken
	Er is sprake van een plat dank. Men komt op het dak voor de ventilatie unit. De lijken op het eerste oog buiten 4 meter van de dakrand te staan, waardoor valbeveiliging niet noodzakelijk is.
	3
	Houd er rekening mee dat als er binnen 4 meter van de dakrand werkzaamheden worden verricht op het dak er aanvullende maatregelen ter voorkoming van vallen naar benden worden genomen
	L


7.3
RI&E Specifieke vakken/lokalen


	Risico-rubriek
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	7.3.1
	Gymnastieklokaal en sportlocaties
	
	
	
	

	7.3.2
	Handvaardigheid, Techniek
	nvt
	
	
	

	7.3.3
	BINAS practicumlokalen en kabinetten
	-
	
	Het verdient aanbeveling deze specifiek lokalen bij de volgen de inventarisatie door de TOA te laten inventariseren met behulp van de VO-Scan 
	

	7.3.10
	Overige risicovolle praktijkvakken
	nvt
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